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Wasserprobe von: Nr. 5 Entnahme am: Entnahme durch:

Chemihttli 19.2.2024 M. Casagrande
1. Weitere Angaben zur Probe:
Temperatur: 4/:2 °C Erfahrungswert: 8 — 15°C
pH-Wert: 7132 .. Erfahrungswert: 6,8 — 8,2
Leitfdhigkeit: R AT .. us/lcm  Erfahrungswert: 200 — 800 ps/cm
% Sauerstoff ‘:/; 53 mg/l Erfahrungswert: 4 — 14 mg/|
Ll
% Untersuchung auf:
® @ Escherichia Coli (E. coli) Toleranzwert: nn / 100 ml
é’ ,%nterokokken Toleranzwert: nn/ 100 m|
PAMK (Aerobe, mesophile Keime) Toleranzwert: an Quellen 100 KBE / mi
Toleranzwert: im Verteilnetz 300 KBE / ml
Toleranzwert: unmittelbar nach Desinfektion 20 KBE / ml
” 2. Eingabezeit in 3. Entnahmezeit aus Wiarmeschrank:
2. Warmeschrank: E-Coli 18h — 22h Enterokokken 22h — 28h | AMK 40h — 48h
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< g o Alle Fehler-Verhutungsmassnahmen ausgefuhrt: ...............ccccveves QL-Visum
Legende: FM: Fehlermeldung AL: Abteilungsleiter SB: Sachbearbeiter QL: Qualitatsleiter

BL: Betriebsleiter nn: nicht nachweisbar

KBE: koloniebildende Einheiten




